Zestawienie wynikow badan prébek wody dostarczanej przez SEWiK TKGK Sp. z o. o.

Wymagania dotyczqce jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi okresla Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. Poz.2294)
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e parametryczna
Data pobrania 08.01.2024 08.01.2024 08.01.2024 09.01.2024 09.01.2024
Parametr Jednostka
Badania mikrobiologiczne
Bakterie grupy coli NPL/100 ml 0 0 0 0 0 0
Escherichia coli NPL/100 ml 0 0 0 0 0 0
Clostridium perfringens jtk/100 ml 0 0 0 - - 0
Enterokoki katowe jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0
Ogolna liczba mikroorg. w
° jtk/1ml Bez nieprawidtowych zmian
temp. (2212) C po (68+4)h
1 2 1 - -
Badania wtasciwosci fizycznych, chemicznych i sensorycznych
Akceptowalna przez konsumentéw i bez
Metnosc NTU nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres
<0,10 0,21 <0,10 0,17 0,39 wartosci do 1,0
Akceptowalna przez konsumentdéw i bez
Barwa mg/l Pt 5 5 5 5 5 ;iteprawid'fowych zmian. Pozadana warto$¢ do 15 mg/|
7apach ) Akceptowalna przez konsumentéw i bez
P BNZ (akceptowalny) BNZ (akceptowalny) BNZ (akceptowalny) BNZ (akceptowalny) BNZ (akceptowalny) nieprawidfowych zmian.
pH - 8,1/20,1°C 8,1/19,7°C 8,4/20,0°C 7,9/20,2°C 8,0/19,8°C 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna 5/ 2500
cm
wiaséciwa w 25°C W 165/20,3°C 195/19,8°C 316/20,2°C 287/20,0°C 418/19,9°C
Twardosc ogdlna mg/| CaCO, 86 104 166 146 217 60-500
Azotyny mg/I NO, <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50
Azotany mg/l NO, 2,68 4,62 5,47 2,84 3,23 50
Jon amonowy mg/I NH, <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,50
Zelazo ug/l Fe <20 <20 <20 <20 <20 200

! Wartos¢ parametryczna - najwyzsza dopuszczalna wartos¢ lub zakres zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r.,
p0z.2294)










